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Рис.2. Схема теплосети котельной №14

ул
. М

ир
а

L=18м
Ø100мм

L=84м
Ø
100м

м

L=30м
Ø100мм

L=35м
Ø
100м

м

L=10м
Ø100мм

L=60м
Ø
100м

м


